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Wszyscy odbiorcy SIWZ

Dotyczy: postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania pn.:.Budowa o$wietlenia w ulicach Marszalka Jozefa Pilsudskiego,
Adama Mickiewicza, Armii Krajowej w Bychawie”.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje. ze wplynely
nastepujace zapytania do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Pytanie 1:

W opublikowanych zmianach do projektu technicznego w punkcie 3 (system
sterowania i zarzadzania o$wietleniem) w podpunkcie 9 czytamy:

"..clement systemu montowany w oprawie musi mie¢ mozliwosé zalaczania
obciazenia wigekszego niz 450W"

Jest to dyskusyjne poniewaz do takiego zapisu pasuje zaréwno S00W, jak i 10tys
Watow. a to juz praktycznie uniemozliwia ztozenie oferty (nie ma sterownikow z
takim zakresem mocy).

By¢ moze w dokumentacji jest prosty blad/ literéwka i zapis brzmiatby opcjonalnie:
"...element systemu montowany w oprawie musi mie¢ mozliwosé zalgczania
obciazenia nie wigkszego niz 450W"

Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowieds:

Zamawiajgcy doprecyzowuje zapis w zmianie do projektu technicznego w pkt. 3
(system sterowania i zarzqdzania oswietleniem) w podpunkcie 9: — zapis: "...element
systemu montowany w oprawie musi mie¢ mozliwos¢ zalqczania obcigzenia wigkszego
niz. 450W" nalezy interpretowaé nastepujgco: "..element systemu montowany
w oprawie musi mie¢ mozliwosé zalgczania obcigzenia w zakresie od 0 do minimum
450w

Pytanie 2:
W opublikowanych zmianach do projektu technicznego w punkcie 3 (system
sterowania i zarzadzania o$wietleniem) w podpunkcie 14 czytamy:
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"system ma mierzy¢... parametry w kazdej oprawie indywidualnie... temperature"

Czy zgadzaja si¢ Panstwo na wykreslenie/ pominiecie parametru temperatury z
wymaganych wskazan systemu w pracach oprawy? Nie jest on kluczowy dla
monitorowania stanu instalacji oswietleniowej, nie przydaje sie¢ podczas analizowania
raportow systemowych. ani nie wplywa znaczaco na prace samej oprawy - temperatura
zmienia si¢ analogicznie do harmonogramu pracy oprawy (w przypadku ustawionej
procentowej redukcji mocy), wynika to z praw fizyki.

Odpowied?:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyzsze informacje nalezy traktowaé jako integralng czes¢ specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.




